Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. natl natl darf
1 |0 [0 |0 |Luftférdereinrichtungen
1 |1 [0 |0 |Ventilatoren
Hygienemalinahmen gem. VDI
6022 Bl. 1 einschl. der erforderli-
1 {1 |1 |0 |chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
. . Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,
1|1 |1 |1 MaBnahmen im Rahmen der Hygien- X Beauftragung erfolgt mit separatem
einspektion
Vertrag
Auf Verschmutzung, Beschadigung
1 |1 |1 |2 |undKaorrosion prifen, Wasserablauf X
prifen
Reinigen, Einleitung von Instandset- Instandsetzung gem. vertraglicher
1 ]1 (1 |3 X X
zungsmafinahmen Vereinbarung
1 |1 |2 |0 |Funktionelle MaRnahmen
Reinigen der luftberiihrten Teile des
1 (1 |2 |1 |Ventilators sowie des Wasserablau- X
fes
1 |1 |2 |2 |Laufrad auf Unwucht prifen X
111 12 I3 Schautelverstellelnrlchtung auf Funk- X
tion prifen
1 |1 |2 |4 |LageraufGerausch prifen X
1 |1 |2 |5 |Lagerschmieren X
111 12 |s FIganeVerbmdungen auf Dichtheit X
prufen
111 12 |7 SghwmgungsdampferaufFunktlon X
prufen
111 12 |8 Sghutzelnrlchtungen auf Funktion X
prufen
1 |1 |2 |9 |Drallregler auf Funktion prifen X
1 |1 |2 |10 |Entwasserung auf Funktion priifen X
1 (1 |2 |11 |Antriebselemente s. LKZ 9000 ff.
2 |0 [0 [0 |Warmelbertrager
HygienemaRnahmen gem. VDI
6022 BI. 1 einschl. der erforderli-
2 |1 |0 |0 |[chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
. . Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,
2 |1 (0 |1 MaBnahmen im Rahmen der Hygien X Beauftragung erfolgt mit separatem
einspektion V.
ertrag
Sichtpriifung von Luft-Luft-Platten-
2 |1 |0 |2 |warmelbertragern auf Verschmut- X
zung, Beschadigung, Korrosion
Sichtpriifung von Luft-Luft Rotations-
warmeubertragern auf Verschmut-
2 |1 |0 |3 . X
zung, Beschadigung, Korrosion und
Dichtheit
> 11 lo |a Sichtpriifung von direkt befeuerten X
Warmeubertragern auf Dichtheit
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-

natl. | natl. | natl. natl natl darf
Erhitzer: Auf Verschmutzung, Ver-
2 |1 |0 |5 |zunderung*), Beschadigung, Korro- X *) Elektro-Lufterwéarmer
sion und Dichtheit prifen
Kihler: Register, Tropfenabscheider
und Kondensatwanne auf Ver-
2 1|06 schmutzung, Belagbildung, Korro- X
sion, Beschadigung und Dichtheit
prufen
> 1107 Ap!eltung und Siphon auf Funktion x
prufen
> 1108 Reinigen, Einleitung von Instandset- X
zungsmafinahmen
2 210 |0 Funktionelle MaBnahmen
2 2110 Lufterwarmer (Luft/Flussigkeit)
2 2|11 Frostschutz kontrollieren X
> 21112 Vor- und Rucklauf auf Funktion pri- X
fen
2 21113 Luftseitig funktionserhaltend reinigen X
2 211 |4 Entliften X
2 |2 |2 |06 |Elektro-Lufterwarmer -
2 |2 |2 |1 |AufZunderansatzprifen * -
2 (2|22 ; . * Elektrofachkraft
tion-prifen
2 |2 |2 |3 |AufFunktionprifen % -
2 2 0 Luftkihler (Luft/Flissigkeit)
> >3 11 Vor- und Rucklauf auf Funktion pri- X
fen
2 21312 Entllften X
2 2410 Luftkihler (Luft/Kéaltemittel)
Kaltemittelfiihrende Anlagenteile auf
2 21401 Dichtheit priifen X
2 2 |4 |2 | Auf Vereisung prufen X
> > |5 |0 Warmeaustauscher WRG (Was-
ser/Luft)
> 5|5 (1 Luftseitig reinigen bei fetthaltiger Ab- X
luft
2 2 |5 |2 |Vor-/Ricklauf auf Funktion priifen X
2 2 |5 |3 | Wasserdruck priifen / entliiften X
2 2|54 Wasser / Sole auffillen X
2 2|55 Frostschutzuntersuchung X
2 216 |0 Rotationswarmetauscher
2 2161 Rotor auf Unwucht priifen X
2 21612 Lager auf Gerausch priifen X
2 21613 Lager fetten X
> 216 la Dlghtelemente optisch auf Funktion x
prufen
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. natl natl darf
5 > l6 15 Rg_lnlgungselnnchtung auf Funktion X
prufen
2 2|66 MSR-Anlagen s. Arbeitskarte 480
2 2|6 1|7 Antriebselemente X s. LKZ 9000 ff.
2 21710 Kreuzstrom-Wéarmetauscher
> 21711 Rgmlgungselnnchtung auf Funktion x
prufen
2 2 |7 |2 | Auf Dichtheit prifen
2 2|73 Reinigen X
3 0|0 |0 Luftfilter
Hygienemalinahmen gem. VDI
6022 Bl. 1 einschl. der erforderli-
3 11010 chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
. . Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,
3 1101 MaBnahmen im Rahmen der Hygien X Beauftragung erfolgt mit separatem
einspektion
Vertrag
Auf unzuldssige Verschmutzung und
3 |1]|0|2 |Beschadigung (Leckagen) und Geri- X betroffene Filter auswechseln®
che prufen
3 1103 Differenzdruck prifen X Filterwechsel bei Uberschreitung?
3 1|04 spatester Filterwechsel 1. Stufe? X
3 1|05 spatester Filterwechsel 2. Stufe? X
3 210 |0 Funktionelle MaBnahmen
3 2110 Rollbandfilter
3 2|11 Filtervorschub auf Funktion priufen X
3 21112 MSR- Anlagen s. Arbeitskarte 480
3 21113 Messflissigkeit nachftillen X
3 2|14 Filterband auf Vorrat prifen X
3 211|5 Filterband auswechseln? X oder bei Bedarf
3 2|16 Filterfihrung und Geh&ause reinigen X oder bei Bedarf
3 2117 Antriebselement s. LKZ 9000 ff.
3 21210 Trockenschichtfilter
3 202 |1 Auf Ve"rsphmutzu.r.\g, Korrosion und .
Beschadigung priifen
3 212 |2 Druckdifferenz messen X
3 21213 Filterauflage auf Dichtheit priifen X
3 21214 regenerierbares Filtermedium reini- X
gen
3 21215 Filtermedium auswechseln? X
3 21216 Filterrahmen und Geh&ause reinigen X

1 einschlieBlich Lieferung-/Entsorgung des Filtermediums
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. natl. natl. natl natl darf
3 2|3 |0 |Elektrofilter -
3 |23 |2 A ";e e thb__ng Besehaigung % -
3 (2|32 o T sationsarahte-aut Besehadigung x -
prifen
3 21(3]|3 lonisationsdrahte-auswechseln x | Elektrofachkraft
3 |23 |4 IF|ts|zs E“EME.E.:EI AHGUAG HRE * -
o m ” -
Isolatoren-auswechseln x | Elektrofachkraft
3 2 7 Stromaufnahme-messen % Elektrofachkraft
3 (2|38 “E..i HguRgSeiRfehiung aut-FuRkiio * -
priffen
3 |2 (3|9 | MSR-Sicherheitseinfichtungen s-Arbeitskarte-480
3 2 |3 |10 | Antriebselemente s-LKZ 90004
3 |2 |3 |11 |Reinigen % |-
3 |2 |4 |0 |Seorptionsfilter -
3 214 |1 ) 4 - ..Fg % -
3 |2 |4 |2 |Sattigungsgradpriden * -
3 |2 |4 |3 |Fitereinsatzaufdichten Sitz prifen * -
3 |2 |4 |4 |Fitereinsatzauswechseln? % |-
3 |2 |4 |5 |Gehdusereinigen % |-
4 0|0 |0 Luftbefeuchter
4 11010 Luftbefeuchter mit Umlaufwasser

Hygienemalinahmen gem. VDI
6022 BI. 1 einschl. der erforderli-
4 1|1]0 chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den

Auftraggeber
MaRnahmen im Rahmen der Hygien- Beauftragung erfolgt mit separatem
4 111 . - X
einspektion Vertrag
Auf Verschmutzung, Beschadigung,
4 1112 mikrobielles Wachstum und Korro- X innerhalb der Befeuchtungsphase
sion priifen
4 11113 Kontrglle de_r_ Abschalteinrichtungen, X
Funktionspriifung
bei KBE > 1000 KBE/ml: reinigen,
s Ausspilen und Austrocknen der
'(—;U Wanne, Desinfektion, prufen der
Gesamt-Koloniezahlermittlung des c Qualitat des zugespeisten Was-
4 1|14 <} ~ g
Umlaufwassers i< sers, Verlangerung des Priifinter-
% valls unter Bedingungen mdglich
< (s. VDI 6022 BI. 1:2011-07, Ab-
schn. 5.4.6)
4 11115 Zgrstauberdusen auf Ablagerungen X
prufen
2 einschlieBlich Lieferung-/ Entsorgung des Filtermediums
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) . Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. natl natl darf
Umlaufpumpe auf Schmutz- und Be-
4 1|16 lagbildung priifen, Schmutzfanger X
auf Zustand und Funktion prifen
4 111 (7 Funktionspriifung der Leitfahigkeits- X
messzelle
4 111 |8 Funktionspriifung der Entkeimungs- X
anlage
. bei Stillstand ohne geeignete Ent-
T _ =7 keimungsanlage (>48 Stunden)
4 (1(1|9 XSrI:Stzre]?g:fSSélﬁtee rrl;r:]?augd Trock @ E oder in Betriebszeiten ohne Anfor-
9 9 29 derung der Luftbefeuchtung Gber
mehr als 48 Stunden
Trqpfenabschelder und Strémungs- bei Belagbildung ausbauen und rei-
gleichrichter auf Verschmutzung, Be- ) ) .
4 1|1]10 - : X nigen, Bereich hinter dem Tropfen-
schadigung, Belagbildung und Korro- . "
. > abscheider priifen
sion prifen
Anlagenteile reinigen bzw. waschen,
trocknen, ggf. Desinfizieren, Einlei- Instandsetzung gem. vertraglicher
4 11|11 X .
tung von Instandhaltungsmafnah- Vereinbarung
men
4 11210 Funktionelle MaBnahmen
4 112 (1 Ab__schlammvorrlchtung auf Funktion X bei Bedarf nachstellen
prufen
4 112 |2 Wasseremspeng_ung und -verteilung X
auf Funktion prifen
4 1|2 |3 |Wasserstand priifen X
4 112 |a Reguliereinrichtung fur Wasserstand X
nachstellen
4 1|2 |5 |Ab-und Uberlauf auf Funktion priifen X
4 >lolo Luftbefeuchter ohne Umlaufwas-
ser
Hygienemaflinahmen gem. VDI
6022 BI. 1 einschl. der erforderli-
4 211(0 chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
MaRnahmen im Rahmen der Hygien- Beauftragung erfolgt mit separatem
4 2111 . - X
einspektion Vertrag
Auf Verschmutzung, Beschadigung,
4 211 |2 mikrobielles Wachstum und Korro- X
sion prifen
Dampfbefeuchter: Auf Kondensatnie-
4 2113 derschlag in der Befeuchterkammer X nur bei Betrieb!
prufen
Dampfbefeuchter: Dampfverteilsys-
4 211 |4 . X
tem auf Ablagerungen priifen
4 > l1 15 Zg_rstauberd[jsen auf Ablagerungen X
prufen
4 2 |1 |6 |Ablauf prifen X
Gesamt-Koloniezahlermittlung des bei KB.I.E > 1000 KBE/mI: reinigen,
A Ausspiilen und Austrocknen der
4 2117 Befeuchterwassers - Ausnahme: bei X . . "
Wanne, Desinfektion, prufen der
Dampfbefeuchtern o .
Qualitat des zugespeisten Wassers
4 2|18 Regelventil auf Funktion priufen X
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und o T2 120 T oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | Be-
natl. natl natl darf
21119 Prufung des Feuchtebegrenzers X
2 |1 |10 | Tropfenabscheider reinigen X und bei Bedarf
Anlagenteile des Luftbefeuchters rei-
nigen bzw. waschen, trocknen, ggf. Instandsetzung gem. vertraglicher
21111 o o X X
desinfizieren, Einleitung von Instand- Vereinbarung
setzungsmafnahmen
21210 Funktionelle MalBnahmen
2121 Regelventil auf Funktion prufen X
2122 Stopfbuchse des Regelventils nach- X
stellen
Dampfbefeuchter: Dampfleitung und
212 |3 : g X
Kondensatleitung reinigen
Dampfbefeuchter mit Dampferzeu-
212 |4 . o
ger: Stromaufnahme messen / priifen
Dampfbefeuchter: Dampfverteiler
212 |5 . . X
und auf Funktion prifen
Dampfbefeuchter: Dampfzylinder auf
212 |6 .
Ablagerung priifen
2|27 Dampfbefeuchter: Dampfzylinder X Instandsetzung gem. vertraglicher
auswechseln Vereinbarung
Dampfbefeuchter: Gehause auf Kon-
212 |8 - . X
densatniederschlag prifen
Dampferzeuger: Magnetventil auf
21219 - " X
Funktion prufen
Dampferzeuger: Wassereinspeisung
2 |2 |10 | auf Funktion und Wasserstand pri- X
fen
Dampferzeuger: Heizstabe auf Funk-
212 (11 | N
tion prufen
2 |2 |12 | MSR-Anlangen s. Arbeitskarte 480
0|0 |0 Entfeuchter
Hygienemalinahmen gem. VDI
6022 Bl. 1 einschl. der erforderli-
11010 chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
. . Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,
1101 MaBnahmen im Rahmen der Hygien- X Beauftragung erfolgt mit separatem
einspektion
Vertrag
Auf Verschmutzung, Beschadigung innerhalb der Entfeuchtungsphase,
1102 und Korrosion prifen, ggf. reinigen Instandsetzung gem. vertraglicher
und Instandsetzen Vereinbarung
Nasskuhler, Kondensatwanne und
Tropfenabscheider auf Verschmut- Instandsetzung gem. vertraglicher
1013 - S X
zung, Korrosion und Funktion tGber- Vereinbarung
prufen, ggf. Instandsetzen
Wasserablauf und Siphon auf Funk-
1|04 . .
tion prifen, ggf. Instandsetzen
Nasskuhler, Tropfenabscheider und
1]/0]|5 L. X
Kondensatwanne reinigen
Kontrolle des Hygienezustandes im Beauftragung erfolgt mit separatem
1|0]|6 2 . X
Rahmen der Hygieneinspektion Vertrag

Wartung 2018, 11/2019

(ohne Kélteanlagen)

Arbeitskarte KG 430 — Lufttechnische Anlagen




Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) . Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. natl natl darf
6 ololo Bauelemente des Luftleitungssys-
tems
Luftdurchlasse, Gitter und Vertei-
6 110 lo ler (nicht hierunter zahlen Disen,
Flachenluftdurchlasse, Leuchtenluft-
durchléasse, Schlitzdurchlasse)
Hygienemaflinahmen gem. VDI
6022 BI. 1 einschl. der erforderli-
6 1110 chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
. . Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,
6 1111 MaBnahmen im Rahmen der Hygien X Beauftragung erfolgt mit separatem
einspektion
Vertrag
Luftdurchlasse, eingebaute Lochble-
6 111 (2 che, Maschendraht oder Siebe auf X
Verschmutzung, Beschadigung und
Korrosion prifen (Stichprobe)
im Rahmen von 6112 beméangelte
6 1113 Komponenten reinigen oder aus- X
wechseln
6 1|14 Filtervliese stichprobenartig prufen X Luftfilter s. LKZ 3000 ff.
6 1115 bemseingelte Filtervliese auswech- X
seln
Luftdurchlasse mit Induktion der
6 111 16 Raumluft und Abluftdurchlésse stich- X
probenartig auf Feststoffablagerun-
gen prifen
6 11117 im Rahmen von 6_51_16 bemangelte X
Komponenten reinigen
Reinigung der durch Sekundéarluft
6 1118 . ; X
durchstromten Bauteile
6 1|2]0 Funktionelle MaBnahmen
6 1121 an Beschadl_gung, Korr0§|on, Befes- X Wetterschutzgitter aller 6 Monate
tigung und Einstellung prifen
6 1122 Reinigen, Nachstellen, Instandset- X Instandsetzung gem. vertraglicher
zung veranlassen Vereinbarung
6 >lolo Klappen Brandschutz- u. Rauchschutzklap-
(auBer Brandschutzklappen) pen s. LKZ 6300 ff.
6 210 |1 Auf Versqhmut;ung, Beschadigung X
u. Korrosion prifen
6 2 |0 |2 | Auf mechanische Funktion priifen X
6 2013 Lager und Gestange schmieren X
Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung gem. vertraglicher
6 210 |4 X .
Instandsetzung veranlassen Vereinbarung
6 2015 Stellantriebe s. Arbeitskarte KG 480
6 13lolo Brandschutz-/ Rauchschutzklap-
pen
6 31|1(0 Funktionelle MaBnahmen
Prufzeugnisse, Herstellervorgaben, Vorgaben des Priifsachverstandigen und sonstige objektspezifische
Vorgaben (z. B. Festlegungen zu verkiirzten Priifzyklen) sind zu beachten

3 einschlieBlich Lieferung-/Entsorgung des Filtermediums
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. natl natl darf
6 30111 Auf Verschmutzu__r\g, Beschadigung X innen und auken
und Korrosion prifen
6 30112 Fu.nktlon__der Klappenstellungsan- X
zeige priifen
6 3|13 Klappenblatt und Dichtung priifen X
6 3|14 Lamellen und Dichtungen priifen X
6 30115 Agsloseelnrlchtungen auf Funktion X
prufen
6 3|16 Offnungs- und SchlieRfunktion priifen X
6 3117 Schmelzlot priifen
6 3|18 Klappenantrieb prufen X
6 31119 Endschalter prufen X
6 3 |1 |10 |Einrastvorrichtung prifen X
6 301111 mgchanlsche Bauteile auf Gangigkeit X
prufen
Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung gem. vertraglicher
6 311 (12 X X
Instandsetzung veranlassen Vereinbarung
6 |4|0| O |Kammerzentralen / Gerategehause
Hygienemalinahmen gem. VDI
6022 Bl. 1 einschl. der erforderli-
6 |4|1| 0 |chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
. . Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,
6 ([4|1] 1 MaBnahmen im Rahmen der Hygien X Beauftragung erfolgt mit separatem
einspektion
Vertrag
Kammern auf luftseitige Verschmut-
6 |4|1| 2 |zung, Beschadigung und Korrosion X
prufen
6 lal1l 3 Kgmmern auf Wasserniederschlag X
prufen
Leergehause auf Verschmutzung,
6 (4|1 4 1 . > X
Beschadigung und Korrosion prifen
Reinigen, Instandsetzung veranlas- Instandsetzung gem. vertraglicher
6 |4|1]|5 X X
sen Vereinbarung
6 412 |0 Funktionelle MaBnahmen
6 al2 1 Ablaufe auf Funktion prufen, Verbin- X
dungen auf Dichtheit prifen
6 al2 2 Turen und Verschlisse auf Gangig- X
keit und Dichtheit priifen
6 412 |3 Bewegliche Teile schmieren X
6 al2la Isqllerung auf Beschadigung prifen X
(Sichtprufung)
6 al2 5 Flgxmle Verbindungen auf Dichtheit X
prufen
6 412 |6 Instandsetzung veranlassen X Instapdsetzung gem. vertraglicher
Vereinbarung
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) . Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. natl natl darf

6 50 lo Luftleitungen, sonstige Einbauten
in Luftleitungen, Schalldampfer
Hygienemaflinahmen gem. VDI
6022 BI. 1 einschl. der erforderli-

6 511 |0 chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber
MafRnahmen im Rahmen der Hygien- Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,

6 511 . - X Beauftragung erfolgt mit separatem
einspektion V.

ertrag
Zugangliche Luftleitungsabschnitte

6 5|12 . " X
auf Beschadigung prifen
Inspektion des Kanalnetzes an meh-
reren Stellen (Abschnitten): Innere In die Entscheidung Uber Reini-

6 5113 Luftleitungsflache auf Verschmut- X gungsanforderungen nicht nur die
zung, Korrosion und Wassernieder- sichtbaren Teilabschnitte einbezie-
schlag an jeweils zwei bis drei repra- hen!
sentativen Stellen prifen
Schalldampfer auf Verschmutzung,

6 51114 Beschadigung und Korrosion prifen X ggf. Abklatschproben
Reinigen , Instandsetzung veranlas- Instandsetzung gem. vertraglicher

6 5|1 |5 X .
sen Vereinbarung

6 512 |0 Funktionelle MaBnahmen
Isolierungen auf Beschadigung pri-

6 5121 fen (Sichtprufung) X
Regelklappen, Volumenstrom- und

6 522 Mischregler auf Funktion, Ver- X
schmutzung, Beschadigung u. Korro-
sion priifen
Absperr- und Abgleichelemente auf

6 5|23 Funktion, Verschmutzung, Beschadi- X
gung und Korrosion priifen
Reinigen, Instandsetzung veranlas- Instandsetzung gem. vertraglicher

6 512 |4 X X
sen Vereinbarung

6 6lolo Induktionsgerate und vergleich-
bare Nachbehandlungsgerate

. . Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,

6 6110 MaBnahmen im Rahmen der Hygien X Beauftragung erfolgt mit separatem

einspektion
Vertrag

6 611 Lufterwarmer X Warmeubertrager s. LKZ 2000 ff.

6 6|12 Luftkthler Warmeubertrager s.LKZ 2000 ff.
Dusen auf Verschmutzung, Bescha-

6 6|13 . . . X
digung und Korrosion priifen

6 6|14 MSR-Anlagen s. Arbeitskarte 480

6 61 Filtervliese stichprobenartig prufen X Luftfilter s. LKZ 3000 ff.

6 |6 |1]|6 |Filtervliese auswechseln X
Reinigen, Instandsetzung veranlas- Instandsetzung gem. vertraglicher

6 6|17 X .
sen Vereinbarung

4 einschlieBlich Lieferung-/ Entsorgung des Filtermediums
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und
Wartungsarbeiten

Fristen

Bemerkungen

mo-
natl.

mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl

24-
mo-
natl

bei
Be-
darf

Dezentrale RLT-Geréate / Endgerate
(z. B. Ventilatorkonvektoren,
Schrankgeréte, Induktionsgerate,
Zonen-Nacherhitzer/-Nachkuhler,
als trockene Kiuhler)

Hygienemalinahmen gem. VDI
6022 Bl. 1 einschl. der erforderli-
chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber

MafRnahmen im Rahmen der Hygien-
einspektion

Anlagen ohne Befeuchtung 3-jahrl.,
Beauftragung erfolgt mit separatem
Vertrag

Geréate mit AuRenluftfilter stichpunkt-
artig auf Verschmutzung prifen

Gerate mit Sekundarluftfilter stich-
punktartig auf Verschmutzung prifen

Warmeubertrager bei Geraten ohne
Sekundérluftfilter stichpunktartig auf
Verschmutzung prifen

Luftfiterwechsel 1. Stufe®

Luftfilter s. LKZ 3000 ff

Luftfilterwechsel 2. Stufe®

Luftfilter s. LKZ 3000 ff

Erhitzer, sensible Kiihler, Kondensat-
wanne stichpunktartig auf Ver-
schmutzung, Beschadigung, Korro-
sion und Dichtheit priifen

Luftkiihler mit Entfeuchtung, Konden-
satwanne und Ablauf wéhrend des
Entfeuchtungsbetriebs, Tropfenab-
scheider stichpunktartig auf Ver-
schmutzung, Beschadigung, Korro-
sion und Dichtheit prifen

Alle anderen von Sekundarluft durch-
stromten Bauteile stichpunktartig prii-
fen

Reinigen, Instandsetzung veranlas-
sen

Instandsetzung gem. vertraglicher
Vereinbarung

Kihldecken

Hygienemaflinahmen gem. VDI
6022 BI. 1 einschl. der erforderli-
chen Dokumentation und Uber-
mittlung der Ergebnisse an den
Auftraggeber

Kondensatwanne u. -ablaufe auf
Funktion u. Zustand prifen

Taupunktsensoren, Vorlaufleitungen
der Regelkreise u . Regelarmaturen
auf Undichtigkeiten priifen

Reinigung u. Desinfektion der Kon-
densat-wannen u. Reinigung der
Kondensatablaufe und Geruchsver-
schliisse

Instandsetzung veranlassen

Instandsetzung gem. vertraglicher
Vereinbarung

5 einschlieBlich Lieferung-/Entsorgung des Filtermediums
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-

natl. | natl. | natl. natl natl darf
Schaltschrank, Regelanlage, .
8 01010 Leittechnik, Druckluftstation s. Arbeitskarte KG 480
9 0|0 |0 [Antriebselemente
9 11010 Elektromotoren
Auf Verschmutzung, Beschadigung,
9 1101 . ; . X
Korrosion und Befestigung prifen
9 1102 Drehrichtung prifen X
9 1103 Lager auf Gerausch priifen X
9 1|04 Lager schmieren X
9 1105 Sghutzelnrlchtungen auf Funktion X
prufen
9 1106 Reparaturschalter auf Funktion prii- X
fen
9 1107 I\_/Iotorstr(_)m messen und Schutzein- X
richtung justieren
9 1|08 Reinigen X
9 21010 Riementriebe
9 >lol1 Auf Verschmutzung, Beschadigung X
und Verschleil3 prifen
9 2 |0 |2 | Auf Spannung und Fluchtung priufen X
9 210 Nachstellen X
9 210 |4 Riemen auswechseln X
9 >lols Schutzeinrichtung auf Funktion pri- X
fen
9 2|06 Reinigen X
9 3 (0|0 |Antriebskupplungen
Auf Verschmutzung, Beschadigung,
9 3|01 . . . X
Korrosion und Befestigung prifen
9 3|02 Temperatur priifen X
9 |3 (0|3 |Olauswechseln X
9 3lola Schutzeinrichtung auf Funktion pri- X
fen
9 3|/01|5 Reinigen X
9 |4]|0]0 Kettentriebe
9 alol1 Auf Verschmutzung, Beschadigung X
und Verschleil3 prifen
9 4 10 |2 | Auf Spannung und Fluchtung prifen X
9 0|3 Nachstellen X
9 0|4 Kette fetten X
9 alols Schutzeinrichtung auf Funktion pri- X
fen
9 410 |6 Reinigen X
9 0|0 Getriebe
9 501 Auf Verschmutzung, Beschadigung, X
Befestigung und Gerausch prifen
9 |[5]|0 |2 |Olauswechseln X
9 5|03 Reinigen X

Wartung 2018, 11/2019

(ohne Kélteanlagen)
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

) ] Fristen Bemerkungen
Leistungs- Inspektions- und T3 1o 21201 oo
kennziffer Wartungsarbeiten mo- | mo- | mo- | mo- | mo- | Be-

natl. | natl. | natl. natl natl darf
10 |0 |0 |O Rohrnetz
10 (1|0 (O Pumpen
Auf Beschadigung und Korrosion
10 |1 {0 |1 (a4uRerlich) sowie auf Befestigung X
und Gerausch prifen
10 |1 {0 |2 | Auf Funktion prufen X
10 [110l3 W?Ilendurchf[]hrung auf Dichtheit X
prufen
10 |1 (0 |4 Stopfbuchsen nachstellen X
10 |1 (0 |5 Lager schmieren X
10 |1 |0 |6 Antriebselemente s. LKZ 9000 ff.
10 |2 |0 |O Ventile und Armaturen
10 12101 A}Jf Be§chad|gung und Korrosion X
(a4uRerlich) prufen
10 |2 [0 |2 | Auf Funktion prifen X
10 |2 |0 |3 | Auf Dichtigkeit prifen (Sichtprifung) X
10 |2 |0 |4 Stopfbuchsen nachstellen X
10 |2 |0 |5 Spindel schmieren X
10 |3 (0|0 Schmutzfanger
10 |3 {0 |1 | AufVerschmutzung prifen X
10 |3 (0 |2 Sieb reinigen X
10 |3 (0 |3 Sieb auf Beschéadigung prifen X
Rohrleitungen und
10 141010 Ausdehnungsgefalie
10 lalol1 Auf.Beschaqlgung, Dichtheit und Be- X
festigung prufen
10 lalol2 Isqllerung auf Beschadigung prifen X
(Sichtprifung)
10 |alol3 Thermometer auf Beschadigung pri- X
fen
10 |4 |0 |4 Manometer auf Beschadigung priifen X
Kompensator auf Beschadigung pri-
10 141015 fen (Sichtprufung) x
10 |4 |0 |6 Flissigkeitsstand priifen X
10 0|7 Flissigkeit nachfillen X
Warmetrager von kreislaufverbunde-
10 |4 |0 |8 nen Systemen auf Frost- Sicherheit X
prufen
10 lalol9 Rohrbegleitheizung auf Funktion pri- X
fen
10 lal1l0 $|cherhe|tse|nrlchtungen auf Funk- X
tion prifen
10 |4 |1 |1 Entllften X
11 |0 |0 |0 Erdverlegte Komponenten

Fur erdverlegte Komponenten gelten zusatzlich zum Vorgenannten die nachfolgend aufgefiihrten Verscharfungen.

Aus Grunden der Hygiene ist eine regelmaRige Kontrolle mit gegebenenfalls notwendiger Reinigung insbesondere in den
Sommermonaten vorzunehmen. Die Kontrollhaufigkeit richtet sich nach der Wetterlage und dem Anlagenbetrieb. Die Mindest-
intervalle unterscheiden sich von Oktober bis Marz von denen von April bis September
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Arbeitskarte fur KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kalteanlagen)

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und
Wartungsarbeiten

Fristen

Bemerkungen

mo-
natl.

mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl

24-

natl

bei
Be-
darf

11 |1 ({0 |1

MafRnahmen im Rahmen der Hygien-
einspektion

11 (1 (0|2

Luftfilter auf unzuléassige Verschmut-
zung, Beschadigung und Gerliche
prufen.

Oktober bis Méarz, betroffene Filter
auswechseln®

11 (1 (0|3

Luftfilter auf unzuléassige Verschmut-
zung, Beschadigung und Gerliche
prufen.

mo-
natl.

April bis September, betroffene Fil-
ter auswechseln”

11 |1 |0 |4

AuBenluftdurchlasse auf Verschmut-
zung und Beschadigung prifen

11 |1 ({0 |5

Luftleitungen auf Beschadigung pri-
fen

11 |1 |0 |6

Innere Luftleitungsflache auf Ver-
schmutzung und Wassernieder-
schlag untersuchen (z. B. mittels
Kamera, falls keine geeigneten Revi-
sionséffnungen vorhanden sind)

Leitungen missen mindestens be-
senrein sein.Bei sichtbaren Ver-
schmutzungen sind die ver-
schmutzten

Abschnitte des Luftleitungssystems
Zu reinigen.

11 |1 ({0 |7

Messungen der Staubkonzentration

sowie von Mikroorganismen (Bakte-

rien und Schimmelpilze) in der Zuluft
im Verhaltnis zur AuRenluft und/oder
Vergleichsluft

6 einschlieBlich Lieferung+ Entsorgung des Filtermediums
7 einschlieBlich Lieferung-/ Entsorgung des Filtermediums
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